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ECOGEO s.c.r.l.
Reg. Amérique n.81

o =3l ACCREDIA %,

P. Ilva: 00549180073 Cap. Soc.: € 9.700,00 LENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
Iscriz. n.01 Elenco Reg.Laboratori Autocontrollo VDA
Tel.: 0165-765665 LAB N° 0720 L
e-mail: ecogeo@ecogeoscrl.191.it

Rapporto di prova n°: 3230435-001

Descrizione: acqua destinata al consumo umano - fontanile Colletesand Spetta bile:

Accettazione: 3230435 Comune di Gressoney La Trinité
Data Prelievo: 05-apr-23 Loc. Tache 14/a

Data Arrivo Camp.: 05-apr-23 Data Inizio Prova:  05-apr-23 11020 Gressoney La Trinité (AO)
Data Rapp. Prova: 11-apr-23 Data Fine Prova: 08-apr-23

Data Stampa Rapp. Prova:  11-apr-23

Tipo Prove: acque destinate al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: Decreto Legislativo 18/23

Prelevatore: prelievo a cura del Committente
Prova u.m Metodo Risultato Incertezza L.Min.  L.Max.
conta delle colonie a 22°C UFC/ml UNI EN 1SO 6222:2001 0
conta di batteri coliformi UFC/100 ml UNI EN ISO 9308-1:2017 (1] 0
conta di Escherichia coli UFC/100 ml UNI EN ISO 9308-1:2017 0 0
conta degli streptococchi fecali ed UFC/100 ml UNI EN ISO 7899-2:2003 0 0
enterococchi

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Francesca Sosso Vilma Carlin

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono accreditate da Accredia

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione e la data di prelievo
sono fornite dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilit3; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione & stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. |
pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria Ill sono eseguite in campo. Le modalita di esecuzione delle prove microbiologiche e di
espressione dei risultati sono conformi alle norme 1SO 7218:2013 e 1SO 8199:2018.
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Rapporto di prova n°: L 3230435-002

Descrizione: acqua destinata al consumo umano - Municipio rubinetto Spettabile:
utenza . o euw

) Comune di Gressoney La Trinité

Accettazione: 3230435
Loc. Tache 14/a

Data Prelievo: -apr- _

e 05-apr-23 11020 Gressoney La Trinité (AO)
Data Arrivo Camp.: 05-apr-23 Data Inizio Prova:  05-apr-23
Data Rapp. Prova: 11-apr-23 Data Fine Prova: 08-apr-23

Data Stampa Rapp. Prova:  11-apr-23

Tipo Prove: acque destinate al consumo umano

Rif.Legge/Autoriz.: Decreto Legislativo 18/23

Prelevatore: prelievo a cura del Committente
Prova U.m Metodo Risultato Incertezza LMin. L.Max.
conta delle colonie a 22°C UFC/ml UNI EN ISO 6222:2001 0
conta di batteri coliformi UFC/100 ml UNI EN ISO 9308-1:2017 0 0
conta di Escherichia coli UFC/100 ml UNI EN ISO 9308-1:2017 0 0
conta degli streptococchi fecali ed UFC/100 ml UNI EN ISO 7899-2:2003 0 0
enterococchi

Limitatamente ai parametri analizzati il campione risulta conforme a quanto previsto dal D.Lgs.18/2023 senza contare l'incertezza.

Il Responsabile del Laboratorio Microbiologico Il Responsabile del Laboratorio Chimico
Francesca Sosso Vilma Carlin

(*) = Le prove cosi contrassegnate non sono accreditate da Accredia

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione analizzato. Nel caso di campioni prelevati dal committente, la descrizione e la data di prelievo
sono fornite dallo stesso e il laboratorio ne declina ogni responsabilita; in questo caso i risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione ricevuto.
Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio. Il campione & stato eliminato alla conclusione delle prove analitiche. |
pareri e le interpretazioni non sono oggetto dell'accreditamento Accredia. Le prove con nota Categoria Ill sono eseguite in campo. Le modalita di esecuzione delle prove microbiologiche e di
espressione dei risultati sono conformi alle norme I1SO 7218:2013 e ISO 8199:2018.
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